温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：
报价资料含技术标两份和商务标两份

请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。
需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：
1.技术标2份（密封加盖单位公章）：
① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）
② 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）
③ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）
④ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）
⑤ 其他供应商认为需要提供的文件
2.商务标2份（密封加盖单位公章）：
①开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。
② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。
评标总得分=产品质量技术分（满分10分）/投标报价。
产品技术分（满分10分）
	序号
	评标内容
	满分分值

	1
	产品质量技术分
	0-8分

	2
	供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）
	0-2分


二、技术规格要求（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-85676864）
	序号
	规格要求
	数量/台
	控制总价/元
	图示

	1
	复合式应急洗眼喷淋器：

材质：加厚304不锈钢材质

规格如图所示：±10mm范围

洗眼盆尺寸：32cm

冲淋阀门：32mm

冲淋直径：32mm
喷头出水量：≥12L/m

喷淋流量：120-180L/m

洗眼流量：≥12L/m
密封压力：0.4~0.45Mpa
工作压力：0.2-0.45Mpa

进水方式：单口

带相关标识


	14
	11200.00
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	2
	其他要求：

质保期：≥3年，送货期：5个工作日




三、技术规格偏离表

技术规格偏离表
	序号
	规格要求
	投标响应
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（盖单位公章）：
备注：

需与“规格要求”逐条对应
“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”
表格可扩展。

四、开标一览表
开标一览表

	序号
	货物名称
	规格
	数量
	单位
	制造商/产地/品牌
	综合

单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价（小写）：                           (单位：人民币元)
投标总价（大写）：                           (单位：人民币元) 


供应商全称（盖单位公章）：
备注：

1、本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。
2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、表格可扩展。

